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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable  
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022  

 

 

Nom de l’installation de distribution :  Shawinigan 

Numéro de l’installation de distribution :  X0011548 

Nombre de personnes desservies :  33 956 

Date de publication du bilan : 2023-03-31 

 

Nom du responsable légal de l’installation de distribution : Ville de Shawinigan 

 

Pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :  

 Courriel : information@shawinigan.ca 

 

Le présent bilan est disponible à l’adresse suivante : https://www.shawinigan.ca/ 

 

 

À noter : 
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques considère que 

le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du Règlement sur 

la qualité de l’eau potable peut y répondre de manière appropriée en utilisant le modèle présenté 

ici. Le responsable peut également choisir d’employer un modèle différent, dans la mesure où le 

document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent. Plus 

de précisions sont disponibles dans la note explicative de l’article 53.3 du Guide d’interprétation 

du Règlement sur la qualité de l’eau potable.  

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/reglement/guide_interpretation_RQEP.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/reglement/guide_interpretation_RQEP.pdf
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée 
(articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

 Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert 

l’installation de distribution (réseau non municipal desservant moins de 

500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d’une municipalité) 

 

 

 Nombre 
minimal 

d’échantillons 
exigé par la 

réglementation 
(Nbre par mois x 12) 

Nombre total 
d’échantillons 

prélevés  

Nombre total 
d’échantillons 

analysés par un 
laboratoire 
accrédité 

Nombre 
d’occasions où la 

norme 
applicable a été 

dépassée 

Coliformes 
totaux 

408 632 632 1 

Coliformes 
fécaux ou 

Escherichia 

coli 

408 632 632 0 

 

 

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques : 
 

 Aucun dépassement de norme 

 

Date du 
prélèvement 

Paramètre 
en cause 

Lieu de 
prélèvement 

Norme 
applicable 

Résultat 
obtenu 

Mesures prises 
pour informer la 
population, le cas 

échéant, et corriger 
la situation 

2022-06-20 Coliformes 

totaux 

1983, rue de la 

Montagne 

< 10 

UFC/100 

ml 

29 

UFC/10

0 ml 

Avis d’ébullition 

préventif en vigueur 

pour les secteurs 

touchés depuis le 2 

décembre 2021 

jusqu’au 11 juillet 

2022. 
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée  
(articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

 Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert 

l’installation de distribution (réseau non municipal desservant moins de 

500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d’une municipalité 

dans le cas de l’article 14.1) 

 Exigence non applicable (réseau alimenté par un autre réseau assujetti aux 

articles 14 et 15) 

 

 Nombre 
minimal 

d’échantillons 
exigé par la 

réglementation 

Nombre total 
d’échantillons 

prélevés 

Nombre 
d’échantillons 
analysés par 

un laboratoire 
accrédité 

Nombre 
d’occasions où la 
norme applicable 

a été dépassée 

Antimoine 1 7 7 0 

Arsenic 1 2 2 0 

Baryum 1 2 2 0 

Bore 1 2 2 0 

Cadmium 1 2 2 0 

Chrome 1 2 2 0 

Cuivre 20 20 20 0 

Cyanures 1 2 2 0 

Fluorures 1 2 2 0 

Nitrites + nitrates 4 6 6 0 

Mercure 1 2 2 0 

Plomb 20 21 21 1 

Sélénium 1 2 2 0 

Uranium 1 2 2 0 

 Paramètre dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée : 

Bromates     

 Paramètre dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée : 

Chloramines     

 Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au 

bioxyde de chlore : 

Chlorites     

Chlorates     
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée (suite) 
 

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances 
inorganiques : 
 

 Aucun dépassement de norme 

 

Date de 
prélèvement 

Paramètre 
en cause 

Lieu de 
prélèvement 

Norme 
applicable 

Résultat 
obtenu 

Mesures prises pour 
informer la 

population, le cas 
échéant, et corriger 

la situation 
2022-08-17 Plomb 3633 Ave St-Bruno < 0.005 

mg/L 

0.009 

mg/L 

Le citoyen a été 

contacté et un 

deuxième 

échantillonnage a eu 

lieu le 15 septembre 

2022. 

 Plomb 1430 de la Victoire < 0.005 

mg/L 

0.006 

mg/L (en 

2021) 

Le citoyen a été 

contacté le 17 août 

2022. Il n’a pas 

souhaité donner suite. 

 

 3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée  
(article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

 Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert 

l’installation de distribution (réseau non municipal desservant moins de 

500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d’une municipalité) 

 

 Nombre 
minimal 

d’échantillons 
exigé par la 

réglementation 

Nombre total 
d’échantillons 

prélevés 

Nombre 
d’échantillons 

analysés par un 
laboratoire 
accrédité 

Nombre 
d’occasions où la 
norme applicable 

a été dépassée 

Turbidité 12 25 25 0 

 

Précisions concernant les dépassements de la norme relative à la turbidité : 
 

  Aucun dépassement de norme 

Date de 
prélèvement 

Lieu de prélèvement 
Norme 

applicable 
Résultat 
obtenu 

Mesures prises pour 
informer la 

population, le cas 
échéant, et corriger la 

situation 

  5 UTN   
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4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée 
 

4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes 
(article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

  Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins) 

 Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des 

concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable  

      (exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois) 

 

 Nombre 
minimal 

d’échantillons 
exigé par la 

réglementation 

Nombre total 
d’échantillons 

prélevés 

Nombre 
d’échantillons 

analysés par un 
laboratoire 
accrédité 

Nombre 
d’occasions où la 

norme 
applicable a été 

dépassée 

Pesticides 4 4 4 0 

Autres substances 

organiques 
4 4 4 0 

 

4.2 Trihalométhanes  
(article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

 Exigence non applicable (réseau non chloré) 

 Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert 

l’installation de distribution (réseau non municipal desservant moins de 

500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d’une 

municipalité) 

 

 Nombre 
minimal 

d’échantillons 
exigé par la 

réglementation 

Nombre total 
d’échantillons 

prélevés 

Nombre 
d’échantillons 

analysés par un 
laboratoire 
accrédité 

Nombre 
d’occasions où le 

résultat est 
supérieur à la 

norme  

Trihalométhanes totaux 16 243 243 105 
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4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée (suite) 
 

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances 

organiques et les trihalométhanes : 
 

 Aucun dépassement de norme 

 

Date de 
prélèvement 

Paramè
tre en 
cause 

Lieu de prélèvement 
Norme 
applica

ble 

Résultat 
obtenu  

Mesures prises pour informer la 
population, le cas échéant, et 

corriger la situation 

 THM  < 80  
µg/L 

 

Voir en 

annexe 

Mise à l’arrêt de la Station 

de traitement du Lac-à-la-

Pêche en date du 2 décembre 

2021 jusqu’au 22 juin 2022. 

Avis d’ébullition préventif 

en vigueur pour les secteurs 

touchés depuis le 2 

décembre 2021 jusqu’au 11 

juillet 2022. 

 

Voir demande de 

soustraction de travaux 

approuvée par le MELCC 

pour la mise en service d’un 

poste de chloration 

d’urgence. 

 

Norme non respectée selon 

la note ci-dessous 

 

À noter : 
Pour les trihalométhanes, la norme est appliquée sur la moyenne de quatre trimestres consécutifs 

à partir des résultats les plus élevés obtenus à chacun de ces trimestres si plus d’un échantillon 

est analysé. Il peut donc arriver qu’un résultat individuel soit plus élevé que 80 µg/L sans que la 

norme basée sur la moyenne soit dépassée.  
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5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par 
une exigence de suivi obligatoire, mais qui font l’objet d’une norme de 
qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable 
(article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) 

 

 Aucune analyse réalisée sur ces paramètres 

 

 Nombre 
minimal 

d’échantillons 
exigé par la 

réglementation 

Nombre total 
d’échantillons 

prélevés 

Nombre 
d’échantillons 
analysés par 

un laboratoire 
accrédité 

Nombre 
d’occasions où 
le résultat est 
supérieur à la 

norme  

Acides haloacétiques 0 238 238 98 

Microcystines (exprimées 

en équivalent toxique de 

microcystine-LR) 

0 5 5 0 

Nitrites (exprimés en N) 0 2 2 0 

Autres pesticides  0 8 8 0 

Substances radioactives 0 0 0 0 

 

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par 
une exigence de suivi obligatoire, mais qui font l’objet d’une norme de qualité 
à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (suite) 
 
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont 
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui font l’objet d’une norme : 
 

 Aucun dépassement de norme 

 

Date de 
prélèvement 

Raison 
justifiant le 

prélèvement et 
paramètre en 

cause 

Lieu de prélèvement 
Norme 
applica

ble 

Résultat 
obtenu 

Mesures prises 
pour informer la 
population, le cas 

échéant, et corriger 
la situation 

 AHA  < 60  
µg/L 

 

Voir en 

annexe 

Mise à l’arrêt de la 

Station de traitement 

du Lac-à-la-Pêche 

en date du 2 

décembre 2021 

jusqu’au 22 juin 

2022. Avis 

d’ébullition 

préventif en vigueur 

pour les secteurs 

touchés depuis le 2 
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décembre 2021 

jusqu’au 11 juillet 

2022. 

 

Voir demande de 

soustraction de 

travaux approuvée 

par le MELCC pour 

la mise en service 

d’un poste de 

chloration 

d’urgence. 

 

Norme non 

respectée selon la 

note ci-dessous 

 

À noter : 
Pour les acides haloacétiques, la norme est appliquée sur la moyenne de quatre trimestres 

consécutifs à partir des résultats les plus élevés obtenus à chacun de ces trimestres si plus d’un 

échantillon est analysé. Il peut donc arriver qu’un résultat individuel soit plus élevé que 60 µg/L 

sans que la norme basée sur la moyenne soit dépassée. 

 

 

6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport 
 

 

Nom : Nancy Gélinas 

 

Fonction : Technicienne chargée de projets en gestion de l’eau 

 

Signature :           Date : 2023-03-28 
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------- 

 

À noter : 
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du 

Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet 

de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui 

suivent.  

 

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de 
qualité qui ne sont pas visés par une norme 
 

 Aucune analyse supplémentaire réalisée 

 

Date de 
prélèvement 

Raison justifiant le 
prélèvement et 

paramètre en cause 
Résultat obtenu 

Mesure prise, le cas 
échéant, pour corriger la 

situation 

    

    

    

    

 

8. Analyses réalisées par le fournisseur dans le cadre d’une eau 
distribuée par véhicule-citerne du 10 février 2022 au 10 juillet 2022 
 

 Aucun dépassement de norme 

 

 

Nombre total d’échantillons 
prélevés  

Nombre total d’échantillons 
analysés par un laboratoire 

accrédité 

Coliformes totaux 12 12 

Coliformes fécaux 
ou Escherichia coli 

12 12 

THM 1 1 

Note : L’eau provenait du fournisseur L’Eau-Thentique Transport de St-Eustache. Le 

lavage des citernes était effectué régulièrement par le fournisseur. Les points de 

ravitaillement étaient situés : Aréna St-Gérard, Aréna Shawinigan-Sud et Centre Gervais 

Auto.  

L’eau distribuée par la citerne était analysée sur place pour le chlore libre à raison d’une 

fois par jour.  
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9. Plaintes relatives à la qualité de l’eau 
 

 Aucune plainte reçue 

 
Secteur Shawinigan, Shawinigan-Sud, St-Gérard-des-Laurentides et Lac-à-la-Tortue 

 
     No      Date 
demande réception Nature                       Description de la demande / Intervention 

  
2022-09065 01/11/2022 Inspection/Vérification  La requérante mentionne qu’il y a

  Bruit    de l’air dans les tuyaux (et eau  
blanche) depuis environ 2 
semaines. Elle demande une 
vérification. 

 
Note :  
 
Secteur Shawinigan-Sud 
 
Est-ce que les vannes sont ouvertes suite à la manipulation des dernières semaines ? Possible 
fuite ? 
 
02/11/2022 
Vérification générale 
Aucune fuite 
 
08/11/2022 
Rappel de la requérante pour dire que la problématique d’air dans les tuyaux est toujours 
présente. 
Est-ce qu’une vérification a été faite dans le voisinage pour savoir si la problématique est la 
même ?  
 
09/11/2022 
Vérification générale 
Une vérification des voisins, de part et d’autres, a été effectuée et aucune problématique d’air 
dans les tuyaux n’a été détectée. 
 
Rien d’anormal n’a été décelé. 
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Secteur Shawinigan, Shawinigan-Sud, St-Gérard-des-Laurentides et Lac-à-la-Tortue 

 
     No      Date 
demande réception Nature                       Description de la demande / Intervention 

  
 18/01/2022 Eau-Coloration goût  Le requérant mentionne qu’il y a

  Odeur    une odeur désagréable 
 
Note :  
 
Secteur Shawinigan 
 
Le requérant a une impression d’eau stagnante 
 
Recommandation : 
Laisser couler l’eau 30 minutes 
 
Finalement tout est revenu à la normale. 

 

 

 

 
Secteur Shawinigan, Shawinigan-Sud, St-Gérard-des-Laurentides et Lac-à-la-Tortue 

 
     No      Date 
demande réception Nature                       Description de la demande / Intervention 

  
 04/04/2022 Eau-Coloration goût  Le requérant mentionne qu’il y a

  Odeur    une coloration jaune avec 
      particules depuis des travaux en 
      2018 

 
Note :  
 
Secteur Shawinigan-Sud 
 
Nous n’avons aucune requête depuis celle de 2018. 
 
Recommandation : 
Laisser couler l’eau 45 minutes 
 
 

 

 


